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BF-U-3/72-C

STITKOVE UDAJE ROZVADZACA

InStalovany vykon Pi=7,26 kW
Koef.suc¢astnosti B=0,7
Max.sucasny vykon Ps = 5,08 kW
Men.prad In=20,0 A
Men.napétie rozvadza¢a Un = 400/230V
Frekvencia 50 Hz

Sustava TN-S

IDENTIFIKACNE UDAJE ROZVADZACA

Rozvodnica Velkoobsahové rozvodnice, rad BF-U
Rozvodnica

Poloha: POD omietkou

Farba: Biela

Dvere: Plechové piné

Zadny kryt: Sucast rozvadzacovej skrine
Konstrukcia: S DIN listami

Pocet radov 3. Po¢et modulov 72.
590 x 620 x_136 (Sirka x Vyska x Hibka)
480 x 555 (Sirka x Vyska) ;
500 x 570 x 127 (Sirka x Vy$ka x Hibka)

Pocet radov, modulov:
VonkajSie rozmery
Vnutorné rozmery:
Vyklenok:

Napéatové sustavy:
3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S

BF-U-3/72-C

E

Ochrana pred urazom el. prudom v zmysle STN 33 2000-4-41

411 Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania

411.2 Poziadavky na zakladnu ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

Priloha A:  kapitolaA.1-zakladna izolacia zivych Casti
kapitolaA.2-zabrany alebo kryty
411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 samocinné odpojenie pri poruche

415 Ochranné opatrenie: doplnkovéa ochrana
415.1 Pradové chranice (RCD)
415.2 Doplnkové ochranné pospajanie

Prostredie a vonkaijSie vplyvy:

Plechova velkoobsahova rozvodnica. Stuper krytia IP30. Maximalny prud 160A Vratane N/PE svorkovnice.

Definované v technickej sprave ako priloha ¢.1 - Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov &. L16-15-12/2016

Autor projektu Zodpovedny projektant

Vypracoval

moravcik - schroner s.r.o. ING. ROBERT VARGA

ING. LUKAS KRIZAN

mobil: 0911 927 727

ING. ROBERT VARGA
NA DOLINU 318/23
949 01 NITRA - KYNEK

Stupei:  REALIZACNY PROJEKT

Nazov stavby:

ZAKLADNA SKOLA,
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3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S
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PRIKON Pi (kW) - 0,48 kW 0,57 kW 0,57 kW 0,22 kW 0,6 kW 0,45 kW 0,32 kW 0,6 kW
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