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411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

Ochrana pred úrazom el. prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41

411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

Príloha A: kapitolaA.1-základná izolácia živých častí

kapitolaA.2-zábrany alebo kryty

411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S (bod rozdelenia vodiča PEN na PE a N bude v rozvádzači RH)

Napäťové sústavy:

415 Ochranné opatrenie: doplnková ochrana

415.1 Prúdové chrániče (RCD)

415.2 Doplnkové ochranné pospájanie

Prostredie a vonkajšie vplyvy:

Definované v technickej správe ako príloha č.1 - Protokol o určení vonkajších vplyvov č. L16-15-12/2016
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