250 28070 250 ZATEPLENIE STRECHY : PRVKY PRE ODVODNENIE A ODVETRANIE STRECHY:

" % = ; v
140 %20 70 o KONSTRUKCNA SKLADBA TEPELNOIZOLACNEJ CHRLIC TOPWET HRANATY S INTEGROVANOU MANZETOU NA BAZE PVC
% ) +15.575 S AN A HYDROIZOLACNEJ VRSTVY : TWC 100x100 PVC , ATYPICKEJ DLZKY 570 mm, S KOLENOM KOMIZOL PRE
10 A 3 0 -HYDROIZOLACIA - FATRAFOL 810 + 804 MECHANICKY KOTVENA / VID. DETAILY / PRIAME NAPOJENIE DAZDOVEHO ZVODU DN 100 mm . POCET KUSOV = 8
& || [f[C————————————————J-—————————————=— 2 & -FATRATEX 300 g / m2 S 5 «
— ‘ ‘ 7777777777777777777 + 77777777777777 N4 ~— TEPELNA |ZOLAC|A - DOSKY EPS DAZDOVE ZVODY DN 100 mm B DLZKY 2,60 T , POCET KUSQV =2
A S ————— A + LIATINOVA RURA DN 100, POCET KUSOV = 2
1 & A .
1 SPECIFIKACIA SKLADIEB ZATEPLENIA STRECHY - DAZDOVE ZVODY DN 100 mm , DLZKY 10,70 m , POCET KUSOV = 2
| 1@ @ ZATEPLENIE STRECHY - EPS 150 , HR. 80 mm +EPS 100 , HR.120 mm OPATRENE NA KONCI VYTOKOVYM KOLENOM DN 100 mm
PLOCHA = 1273,00 m2
I | N . .
1 DAZDOVE ZVODY DN 100 mm , DLZKY 13,50 m , POCET KUSOV = 4
1 @ @ ZATEPLENIE ZAATIKOVEHO ZLABU - EPS 150 , HR. 80 mm + LIATINOVA RURA DN 100, POCET KUSOV = 4
1 +EPS 100, HR. 40 - 120 mm , PLOCHA = 44,60 m2
} } ODVETRANIE KANALIZACIE TOPWET PRE NAPOJENIE NA POTRUBIE ODVETRANIA
S INTEGROVANOU MANZETOU NA BAZE PVC , VRATANE DAZDOVEJ KRYTKY ,
} } @ %ﬁg‘éﬂf’i’ﬁ}’g&"ﬁ?ﬂw -XPS , HR. 50 mm TWOP 110 PVC , VY$KA 300 mm , POCET KUSOV = 16
|| J@ DAZDOVE ZVODY DN 70 mm , DLZKY 2,60 m , POCET KUSOV = 2
10 } } 10 0|10 ZATEPLENIE ATIKY ZO STRANY STRECHY - XPS , HR. 50 mm + LIATINOVA RURA DN 100, POCET KUSOV = 2
5 1 : 85 PLOCHA = 134,20 m2
} } - 3 NS st ) PODODKVAPOVY ZLAB DN 125 mm, VgATANE HAKOV, DLZKY 30,20 m
‘ ZATEPLENIE ATIKY STITOVYCH STIEN , ZO STRANY STRECHY + ZLABOVY KOTLIK DN 125/70 mm , POCET KUSOV = 2
+ - ) )
1 15,125 @ -EPS , HR. 20 mm , PLOCHA = 14,60 m2
| Al t B , ,
1 || ZATEPLENIE NADSTRESNYCH KONSTRUKCII - EPS , HR. 100 mm
I | | | PLOCHA = 10,20 m2
I | | |
} } @ } } HYDROIZOLACIA PRESTRESENIA HLAVNEHO VSTUPU
| Z4 | FATRAFOL 810 +804 , FATRATEX 300g/m2
| 1 PLOCHA = 68,00 m2
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& I — = i St By I e ——— —— P 1] & OPLECHOVANIE ATIKY Z POPLASTOVANEHO PLECHU
h \ ] =) || B =h 1] = K2 FATRANYL 60 , RS 250 mm , V CELKOVEJ DLZKE 321 m
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OPLECHOVANIE ATIKY Z POPLASTOVANEHO PLECHU

FATRANYL 60 , RS 450 mm , DLZKY 1,17 m , POCETKS =8
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UHOLNIK VNUTORNY Z POPLASTOVANEHO PLECHU
FATRANYL 60 , RS 70 mm , V CELKOVEJ DLZKE 484,00 m

12385

UHOLNIK VONKAJSI Z POPLASTOVANEHO PLECHU

7 \ FATRANYL 60 , RS 70 mm , V CELKOVEJ DLZKE 36,50 m
| @ . ,
=3 PASIK Z POPLASTOVANEHO PLECHU FATRANYL 60
A 0 RS 70 mm , V CELKOVEJ DLZKE 80,50 m
Tl ©
} ZAVETERNA LISTA Z POPLASTOVANEHO PLECHU FATRANYL 60 |,
| RS 250 mm , V CELKOVEJ DLZKE 30,50 m

STRESNY VYLEZ AWAK/FY ICOPAL / 80/30
VNUTORNY ROZMER 800x800 mm , VYSKA 300 mm
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o @ B, ATELIER PROJEKTOVYCH
ZODP. PROJ. | ING.TOKOLY ’ VED. PROJ. AP' N INZINERSKYCH PRAG
KRAJ BRATISLAVSKY MIESTO BRATISLAVA II AMEROVA 26 BRATISLAVA
INVESTOR ZS BORODACOVA 2, 821 03 BRATISLAVA

ZATEPLENIE OBJEKTOV Z$§ ZAK.GiSLO
STAVBA BORODACOVA 2 , BRATISLAVA DATUM 06.2017 PARE
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